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INTRODUÇÃO 

  Os sistemas de refrigeração mais utilizados baseiam - se na tecnologia de compressão, os 

quais proporcionam a partir de ciclos termodinâmicos apropriados, o desejado conforto térmico. O 

funcionamento dessas máquinas exige um elevado consumo de energia elétrica sem contar que 

fazem uso de fluidos que agridem substancialmente a natureza.  As buscas incessantes pela 

produção da energia limpa e sustentável retomam os estudos de sistemas de refrigeração por 

absorção. Muitas pesquisas vêm dedicando esforços que promovem o aprofundamento nessa 

tecnologia e evidenciando as dificuldades para seu funcionamento. 

  Busca – se nesse trabalho, contribuir significativamente com o desenvolvimento de técnicas 

de medição de vazão em sistema de refrigeração por absorção a partir de um estudo teórico e 

experimental. 

 

METODOLOGIA 

O projeto que se propõe para o presente trabalho gira em torno da construção de uma 

bancada experimental de pequeno porte, que encontra – se lotada no laboratório de energia solar 

LES – UFPB. Tal bancada pretende simular escoamento interno de uma unidade piloto de sistema 

de refrigeração por absorção duplo efeito (protótipo do LES - UFPB), visando fornecer informações 

que possam servir de base para refinamentos de resultados anteriores a este trabalho, e base para 

estudos futuros no tocante a otimização dos sistemas de refrigeração por absorção.  

A estrutura da bancada preexistente consistia de dois circuitos hidráulicos que se 

comunicam, resultando em 6,87 m em aço inox, o qual era composto por 2 dutos de 25mm de 

diâmetro, flangeados, medindo 2,72 e 1,90 m de comprimento, um duto 50 mm e 0,65 m, flangeado 

e um duto inermediário de seção retangular (21 x 3,5 cm), conectado ao circuito principal por 
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reduções flangeadas. A mesma ainda contava com um recipiente T5-50 litros, também em aço inox, 

além de 4 válvulas de esfera NICSA( 11/2’’), 3 válvulas globo ( 2 Válvulas DECA, 11/2’’ e 1 

Válvula FRABWAR, ¾’’), 2 conecções T e 1 redução (50mm/25mm). A energia para escoamento 

era cedida ao fluido, por bomba de cavidades progressivas MONO PUMPS, acionada por um motor 

WEG de 0,5 cv, trifásico.  

As intervenções promovidas constaram da substituição do duto flangeado de 50 mm em aço 

inox, por outros dutos flangeados de 19, 22 e 25 mm com mesmas características, em seguida a 

instalação de uma bomba de engrenagem comercializada pela STAINLESS STEEL PUMPS LTD e 

acionada por um motor BROWN BOVER, trifásico de 0,5 HP alimentado a 220 V. 

 

Figura 1. Estrutura da Bancada Experimental. 

Para atender as necessidades deste trabalho no que diz respeito à aquisição e monitoramento 

de dados foi feito uma analise minuciosa de equipamentos que já dispunham em nosso laboratório, 

diante desses equipamentos resolvemos utilizar transdutores de pressão e um medidor de vazão 

ultra-sônico para o proposito do trabalho, tais escolhas foram cruciais para o andamento do mesmo. 

Os transdutores e indicadores de pressão utilizados são fabricados pela empresa Hytronic, os 

transdutores são do modelo TM25 e indicadores HM204.  

 

Figura 2. Transdutores de Pressão/Medidor Ultrassônico. 
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Após o término da instalação dos transdutores verificou – se os itens sugeridos pelo fabricante 

do medidor de vazão ultrassônico UFM 170, tais como; a força da recepção de sinal (valor de S) 

que deve estar na faixa de 700 a 900 , a qualidade de sinal (valor Q) que deve estar na faixa de 60 a 

90, o coeficiente de transito (valor de R) que deve estar na faixa 100 %  admitindo – se  uma 

variação de  ± 3%, todos esses itens são mostrados no visor do medidor, alcançando esses 

parâmetros garantimos a excelência da medição de vazão, isso feito pode-se ter a certeza de que o 

medidor de vazão está funcionando corretamente e os resultados são confiáveis e precisos. 

 

RESULTADOS E DISCURSSÃO 

Implementou –se  um software (LabVIEW) a todo aparato experimental onde nele podemos 

introduzir e/ou fixar valores, verificando seus efeitos e suas saídas. A figura 3 mostra o painel 

frontal do presente trabalho. 

 

Figura 3. Interface do LabVIEW. 

Os dados de entrada do painel frontal estão descritos por; (mi), (D) e (L), que nessa ordem 

representam as grandezas viscosidade dinâmica, diâmetro interno e comprimento para que o 

escoamento seja completamente desenvolvido. Esses dados juntamente com o dado “deltaP” 

extraído pelo LabVIEW gera outro dado de saída “Q(deltaP)”( ver Figura 4).  

O resultado visto no painel frontal do “Q(deltaP)” refere – se a vazão volumétrica em função 

da queda de pressão, cujo valor foi obtido pela equação: 

! =	 $. &'

128. +. , . ∆. 

 
(1) 



	

	

(83)	3322.3222	
contato@joinbr.com.br	

www.joinbr.com.br	

Foram feitos ensaios para frequência de 60 Hz para os diâmetros de 19, 22 e 25 mm que 

culminaram nos seguintes resultados para a água. 

Tabela 1. Ensaio de vazão na tubulação de (a) 19 mm, (b) 22mm; (c) 25mm 

 

Com a análise desses dados busca – se encontrar uma correlação matemática que estime 

vazões volumétricas que dependam diretamente dos diâmetros e diferenças de pressão, ou seja, sem 

vínculos explícitos com outras grandezas, uma equação cuja expressão seja dada por: 

Q D, ΔP = '. )	+. ∆-.  
 

(2) 

Para encontrar a expressão sugerida pelo presente trabalho montou - se uma tabela que 

aglutinou tosos valores da tabela 1, onde todos esses dados foram obtidos diretamente pelo VI	

(Instrumento Virtual – LabVIEW). Utilizou – se o método da Regressão Múltipla, que é um 

procedimento analítico de dados baseado no critério dos mínimos quadrados, esse procedimento foi 

realizado no Excel, no que culminou nos seguintes resultados; 

Tabela 2. Coeficientes de correlação da água para impor a equação 2. 

 Coeficientes da Correlação 

 C α β 
1ª 

Regressão 5,1522x10-11   3,3710
4321 

 0,93980
8152 

2ª 
Regressão 3,02118x10-10  2,9098

8778  
 0,89189
9564 

 

Tais regressões aplicadas a equação (2) resultam em: 
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Q" D, ΔP = 5,1522x10-... D	1,12.3415.. ∆P	3,717838.95 
 

(3) 

 

!" #,%& = (, )*++,-+)-+). #	*,1)1,,22,,. ∆&	),,1+,11456 
 

      (4) 

 

 

Figura 4. Relação entre curvas da vazão do ultrassom, vazão teórica e vazões provenientes da correlação para 

o diâmetro de (a)19 mm, (b) 22mm, (c) 25mm - Água. 

Nessas condições podemos concluir que o objetivo do presente trabalho para a água foi 

extremamente satisfatório tendo em vista que foi possível encontrar a correlação matemática para a 

vazão ultrassônica em termos do diâmetro e da diferença de pressão que quando comparado com a 

vazão ultrassônica teve erros tolerados dentro da faixa experimental (menor que 5%). 

A pesquisa continua em andamento o passo seguinte destina – se a solução do Brometo de 

Lítio (LiBr), onde será feita a mesma abordagem da água, de forma que também se evidencie o 

êxito alcançado pela mesma. 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento deste trabalho de pesquisa seguiu todos os passos metodológicos 

apresentados. Baseando – se em um levantamento bibliográfico preliminar, onde foi desenvolvido 

toda a sequencia lógica para o alcanço do objetivo final do presente trabalho.  
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Portanto a amplitude desse trabalho vai além dos aspectos de interesse pratico da 

engenharia, pois refletem ainda em todo um conhecimento teórico adquirido em sua metodologia. 

Tendo em vista todo o exposto, o desenvolvimento de sistema de medição de vazão não 

intrusivo para sistemas de refrigeração por absorção que é o tema do presente trabalho, mostrou – se 

capaz de realizar os objetivos do mesmo, que era desvincular – se do medidor ultrassônico e passar 

através de correlação matemática aferir/estimar vazões que dependam explicitamente apenas do 

diâmetro e das diferenças de pressão. 

Outro ponto importante é que o proposito do trabalho não aplica - se apenas em sistemas de 

refrigeração por absorção com o par água brometo de lítio, pode estender – se a qualquer sistema de 

refrigeração para qualquer que seja o fluído de trabalho. 

Outro aspecto que culminou para o sucesso do presente trabalho foi o uso do software 

LabVIEW em comunicação com o medidor ultrassônico UFM170, pois o tempo decorrido entre 

uma tomada de aquisição e outra se não existisse tal comunicação poderia destacar alguns erros, 

então a aferição das vazões em tempo real já exclui esse tipo de problema o que possibilita uma 

melhor compreensão e análise do resultado. 
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